	№
	Наименование определяемых показателей
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	Средние значения показателей НФС2

	1.
	Остаточный хлор, связанный, мг/л
	
	0,52

	 
	Остаточный свободный хлор, мг/л
	
	0,42

	2.
	Температура, 0С
	
	8,57

	3.
	Мутность, мг/л
	
	0,18

	4.
	Вкус и привкус, балл
	
	1

	5.
	Запах, балл
	
	1,03/1,14

	6.
	Цветность, град.
	
	5

	7.
	Водородный показатель
	
	7,78

	 8.
	Щелочность, мг/л
	
	2,38

	 9.
	Остаточный алюминий, мг/л
	
	0,07

	10.
	ПАА, мг/л
	
	0,014

	11.
	Окисляемость, мг/л
	
	2,35

	12.
	Азот аммиака, м /л
	
	0,11

	13.
	Нитриты, мг/л
	
	0,005

	14.
	Нитраты, мг/л
	
	                          1,75

	15.
	Железо общее, мг/л
	
	0,16

	16.
	Жесткость общая, мг.эквл/л
	
	2,54

	17.
	Сульфаты, мг/л
	
	16,44

	18.
	Хлориды, мг/л
	
	8,93

	19.
	Сухой остаток, мг/л
	
	195,25

	20.
	Фториды, мг/л
	
	0,14

	21.
	Медь, мг/л
	
	0,1

	22.
	Марганец, мг/л
	
	0,07

	23.
	Хлороформ, мг/л
	
	0,024

	24.
	Ртуть, мг/л
	
	<0,0003

	25
	Хром, мг/л
	
	<0,02

	26
	Цинк, мг/л
	
	0,04

	27.
	АПАВ, мг/л
	
	<0,025

	28.
	Нефтепродукты, мг/л
	
	0,0057

	29.
	Фенолы общие, мг/л
	
	<0,0005

	30
	Радиологические показатели
ά / β радиоактивность
	
	0,06/ <0,10

	31.
	Общие колиформные бактерии
	
	Отсутствие

	32.
	Термотолерантные колиформные бактерии
	
	Отсутствие

	33.
	Общее микробное число
	
	0,85

	34
	Колифаги
	
	Отсутствие

	35
	Паразитологические показатели
	
	Отсутствие



